Choszczno, dnia 03 lipca 2019 roku

HK.4402.KW093.19

Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Jeziorna 17, 73-260 Pelczyce

ORZECZENIE O JAKOSCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafstwowej Inspekeji
Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zmianami), § 3 i § 21 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie
po zapoznaniu si¢ z wynikami badan wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium JARS
S.A. ul. Kodcielna 2a, 05-119 Legionowo z urzadzenia wodociaggowego w miejscowosci Przekolno
gmina Pelczyce bedacego w zarzadzaniu Zakladu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Pelczycach, w dniu 16.05.2019 r.:

—  3202PPPPW0093 Stacja Uzdatniania Wody — woda podawana do sieci,
—  3202PPPPW0757 woda na sieci u odbiorcy — Jarostawsko cmentarz,
w ramach kontroli wewnetrznej jakosci wody w zakresie monitoringu kontrolnego (parametry grupy
A) na podstawie:
—  sprawozdania nr 570/05/19 z dnia 20.06.2019 r. nr prébki 570/05/19 (SUW)
— sprawozdania nr 571/05/19 z dnia 20.06.2019 r. nr prébki 571/05/19 (sie€)
uznaje, ze w badanym zakresie probki pobrane na SUW i na sieci nie odpowiadaja wymaganiom
sanitarnym zawartym w zataczniku nr 1 PARAMETRY 1 WARTOSCI lPARAMETRYCZNE, JAKIM
POWINNA ODPOWIADAC WODA czeéé C ,,Parametry wskaznikowe™ Tabela 1. ,,Wymagania

mikrobiologiczne” rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), ze wzgledu na przekroczenie
wartosci dopuszczalnych ogoélnej liczby mikroorganizméw w 22°C (SUW i sie¢ >300 jtk/Iml)
i stwierdza warunkowg przydatno$¢ wody do spezycia przez ludzi bedacej Zrédtem zaopatrzenia dla

mieszkancow miejscowosci Przekolno, Bedargowo, Bedargowiec, Jarostawsko.

Orzeczenie zachowuje waznos¢ do nastepnego badania jakosci wody, nie dluzej jednak niz 1 miesige.

Otrzymuja:
1. Adresat (drogg elektroniczng: zgkim@pelczyce.pl)
2. ala

Do wiadomosci:
1.Burmistrz Pelczyc (droga elektroniczng umigi@pelczyce.pl).

100 LAT SLUZB SANITARNYCH W POLSCE



Choszezno, dnia 03 lipca 2019 roku

Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Jeziorna 17, 73-260 Petczyce

ORZECZENIE O JAKOSCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 1. o Pafistwowej Inspekeji
Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 1. poz. 59 ze zmianami), § 31§21 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie
po zapoznaniu si¢ Z wynikami badan wody pobranej do analizy W akredytowanym laboratorium JARS
S.A. ul. Koscielna 2a, 05-119 Legionowo zZ urzadzenia wodociagowego W miejscowosci Pelczyce
bedacego W zarzadzaniu Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej W Petczycach, w dniu
16.05.2019 r.:

_  3202PPPPW0067 Stacja Uzdatniania Wody — woda podawana do sieci,
_  3202PPPPW0763 woda na sieci u odbiorcy — Pelczyce Siedlisko Orlik,
w ramach kontroli wewnetrznej jakosci wody w zakresie monitoringu kontrolnego (parametry grupy
A) na podstawie:
— sprawozdania nr 566/05/19 z dnia 20.06.2019 r. nr probki 566/05/19 (SUW)
— sprawozdania nr 567/05/19 z dnia 20.06.2019 r. nr probki 567/05/19 (sie€)
uznaje, ze w badanym zakresie probka pobrana sieci nie odpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym
w zalaczniku nr 1 PARAMETRY I WARTOSCI PARAMETRYCZNE, JAKIM POWINNA
ODPOWIADAC WODA czgs¢ C _Parametry wskaznikowe” Tabela 1. ,,Wymagania
mikrobiologiczne™ rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 1. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), ze wzgledu na przekroczenie
wartoéci dopuszezalnych ogolnej liczby mikroorganizméw w 22°C (>300 jtk/lml) i stwierdza
warunkowa przydatnos$¢ wody do spozycia przez ludzi bedacej zrddiem zaopatrzenié
dla mieszkancow miejscowosci Petczyce, Bolewice, Chrapowo, Jagow, Krzynki, Lugowo, Lyskowo,
Niesporowice, Sarnik, Trzgsacz, Wierzchno oraz Niepolcko i Zydowo (gmina Barlinek, powiat

mysliborski, wojewodztwo zachodniopomorskie).

Orzeczenie zachowuje wazno$¢ do nastepnego badania jakosci wody, nie dluzej jednak niz 1 miesige.

Otrzymuja:
1. Adresat (droga elektroniczna: zgkim@pelczyce.pl)
2. ala

Do wiadomodci:
1 Burmistrz Pelezye (drogg elektroniczng umig@pelczyce.pl).
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HK 4402 K W092.19

Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Jeziorna 17, 73-260 Pefczyce

ORZECZENIE O JAKOSCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zmianami), § 3 i § 21 ust. | rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie
po zapoznaniu si¢ z wynikami badan wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium JARS
S.A. ul. Koscielna 2a, 05-119 Legionowo z urzadzenia wodociggowego w migjscowosci Lubiana
gmina Pelczyce bedacego w zarzadzaniu Zakladu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Pelczycach, w dniu 16.05.2019 r.:

— 3202PPPPW0503 Stacja Uzdatniania Wody — woda podawana do sieci,
— 3202PPPPW0758 woda na sieci u odbiorcy — Lubiana cmentarz,
w ramach kontroli wewnetrznej jakosci wody w zakresie monitoringu kontrolnego (parametry grupy
A) na podstawie:
— sprawozdania nr 575/05/19 z dnia 20.06.2019 r. nr prébki 575/05/19 (SUW)
— sprawozdania nr 578/05/19 z dnia 20.06.2019 r. nr probki 578/05/19 (sie¢)
uznaje, ze w badanym zakresie prébki pobrane na SUW i na sieci nie odpowiadaja wymaganiom
sanitarnym zawartym w zataczniku nr 1 PARAMETRY I WARTOSCI PARAMETRYCZNE, JAKIM
POWINNA ODPOWIADAC WODA czeé¢ C ,Parametry wskaznikowe” Tabela 1. ,,Wymagania

mikrobiologiczne” rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), ze wzgledu na przekroczenie
wartosci dopuszczalnych ogélnej liczby mikroorganizméow w 22°C (SUW 113 jtk/Iml i sie¢ >300
jtk/Iml) 1 stwierdza warunkowa przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi bedacej Zrédiem
zaopatrzenia dla  mieszkaficéw miejscowosci Lubiana-Bazanty, Brzyczno, Nadarzyn, Plotno,

Boguszyny, Bukwica, Lubiana, Lubianka).

Orzeczenie zachowuje waznos$¢ do nastepnego badania jakosci wody, nie dluzej jednak niz 1 miesige.

Otrzymuja:
1. Adresat (droga elektroniczna: zgkim@pelczyce.pl)
2. ala

wr

Do wiadomosci:
1.Burmistrz Pelczyc (droga elektroniczng umigi@pelezyce.pl).

100 LAT SLUZRB SAMNITARNYCH W POLSCE




